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高压断路器运作试验 M0003-2022C02 

测量变电站高压断路器的时间，对主电路和辅助接点的运作进行试验 

* 定期对变电所的高压断路器作试验。
* 确认主电路、辅助接点运作时间及时间差是否在规定范围内。
* 逻辑探头测量主电路接点及辅助接点，电流钳测量控制电流。也可使用电流钳测量辅
助接点。

使用仪器 

· CB 时间监测仪： MR8880-21
· 逻辑探头：MR9321 系列
· ※记载的内容是根据 2017 年 2 月发行的仪器型号。可能在产品款式上有更改，请以现
在发行的为准。


